
AIGUA DE CONSUM

ANÀLISI FISICOQUÍMICA / MICROBIOLÒGICARef. : 47.679

Sol·licitat per : AJUNTAMENT DE LA GARRIGA

Procedència : POU CALENT

Recol·lector : SALUT PUBLICA

Data de recollida : 20/09/2018 Hora de recollida : 9:00

Data d'entrada : 20/09/2018 Data d'inici d'anàlisi : 20/09/2018 Data final d'anàlisi : 25/09/2018

Tipus :

Descripció :

PARÀMETRES FISICOQUÍMICS RESULTATS VAL.MÀXIMS PNT

Temperatura de l'aigua 49,6 ºC

Fluorurs* 18,7 mg/l 1,5

Mercuri * 3,2 µg/l 1

Els paràmetres que inclouen un asterisc (*) han estat analitzats per un laboratori extern.
La mostra ha evidenciat uns valors de fluorurs i de mercuri superiors als valors límit que contempla la 
normativa orientada a aigües de consum.

QUALIFICACIÓ DE LA MOSTRA SEGONS ELS PARÀMETRES ANALITZATS: No compleix el RD 140/2003, 
criteris sanitaris d'aigua de consum humà, pels paràmetres analitzats. 

OBSERVACIONS: Aquest dictamen només dóna fe de la mostra rebuda en aquest laboratori.

Data del informe : dimarts 25 de setembre de 2018

El tècnic superior de laboratori vist i plau, la cap de servei de Salut Pública i Consum

El Laboratori Municipal de Salut Pública té un sistema de gestió de qualitat certificat segons la norma ISO 9001:2008 i un sistema de gestió ambiental 
verificat d'acord al reglament EMAS i la norma ISO 14.001. El laboratori treballa amb bones pràctiques ambientals.
Document signat electrònicament (RD 1671/2009), autenticitat verificable mitjançant el Codi Segur de Verificació a http://seuelectronica.granollers.cat
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